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Achtung !

AnzuschlieBende Schiitze milssen gegenseitig verriegelt werden
Klemme 1+ 2 + 3 = Zuleitung vom Wendeschiltz

Klemme 6 + 9 = Sicherheitskreis

Klemme 11 + 12 = Endposition

Klemme 14 + 15 = Endpasition

Externe Taster sind zwischen Klemme 9 + 11bzw. 9 + 14 anzuschlieBen
Klemme & = Schutzleiteranschlug / PE

F2 = Thermoschutzin Motorwicklung

Sk = Sicherheitsendschalter fir Endloge S6

S5 = Sicherheitsendschalter fir Endlage S7

S6 = Endschalter

S7 = Endschalter

$10 = Sicherheitsendschalter der Nothandkurbel

Optionen:

- 310 Nothandkurbel mit elektrischer Absicherung

- Matorbremse 24 Volt/DC + 230 Volt/AC + 400 Volt/AC

- Fremdliiftung durch Axialventilator 230 Volt/AC bei Compacta MS12
- Inkremental-Drehgeber / diverse Auflisungen auf Anfrage

- Potentiometer fir Istwertabfrage / diverse Werte auf Anfrage
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Drehstrommotor

A 230 volt []
v 400 volt [X]

Spannung

Technische Anderungen vorbehalten

Spannung  24VDC

Aufliisung

Anschlugdaten
siehe Beiblatt
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Framo Morat GmbH & Co. KG
Hbchst 7

C
D-79871 Eisenbach
www.framo-morat.com
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