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Anzuschliepende Schittze milssen gegenseitig verriegelt werden
Klemme 1+ 2 + 3 = Zuleitung vom Wendeschiifz

Klemme 6 + 9 = Sicherheitskreis

Klemme 11+ 12 = Endposition

Klemme 14 + 15 = Endpasition

Externe Taster sind zwischen Klemme 9 + 12 bzw. 9 + 15 anzuschlieen
Klemme & = Schutzleiteranschlu / PE

F2 = Thermoschutzin Moforwicklung

Sk = Sicherheifsendschalter fir Endloge S6

S5 = Sicherheitsendschalter fir Endlage S7

S6 = Endschalter / S8 = Kugel-Endschalter tberfahrbar
S7 = Endschalter / S9 = Kugel-Endschalter Gberfahrbar
$10 = Sicherheitsendschalter der Nothandkurbel

Optionen:

- 510 Nothandkurbel mit elekfrischer Absicherung

- Moforbremse 12 Volt/0C + 24 Volt/DC + 230 Volt/AC + 400 Volt/AC
- Fremdliiftung durch Axialventilator 230 Volt/AC bei Compacta MS12
- Inkremental-Drehgeber / diverse Aufldsungen auf Anfrage

- Potentiometer fiir [stwertabfrage / diverse Werte auf Anfrage
- Ausfiihrung 3 / Kugel-Endschalter iberfahrbar fir Zwischenposition
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Anschlug Anschlug
AnschluB AnschluB
Fremdliiffer Moforbremse Inkremental-Drehgeber Drehstrommotor

Option: Ausfihrung 3
Kugel-Endschalter S8 und S9
tberfahrbar fir
Zwischenpasition
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Patenfiometer

n [ n [ A 230 volt [ n U
Nein  [*] Nein  [*] Nein [X] Y 400 volt [] Nein ]
Spannung _____ Spannung Auflsung  _____ Spannung _____ Wert  _____ Q
Anschlugdaten
siehe Beiblaft
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